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Assunto:
Alteração de produto; Melhorias na TP40G3

Através de estudos para melhoria do produto e sua utilização o Departamento de Engenharia de produtos, 
apresenta através deste boletim novidades sobre a TP40G3.
As mudanças passam a entrar em vigor a partir de junho de 2013, podendo ser localizado através do lote 
13.02 (localizado na etiqueta Nameplate do produto).

Novidades

Antigo Novo

O fluxostato passou por uma melhoria no processo 
de fabricação, o dispositivo responsável pela 
detecção do fluxo de água passa a ser injetado na  
estrutura da peça, melhorando a qualidade do 
produto. 

 - Novo processo de pintura, retirada a pintura da 
rosca.
 - Facilidade no  encaixe de adaptadores e uniões.

 - Fluxostato e os parafusos não recebem mais 
pintura.
 - Facilidade na manutenção do fluxostato.

 - Parafusos não recebem mais pintura.
 - Facilidade na manutenção do estator.

As alterações acima garantem melhoria da mini bomba TP40G3, mesmo apesar das mudanças, caso haja 
necessidade de troca das peças citadas acima, as peças do modelo branco podem ser utilizadas, sem 
haver problemas. 


